
工事名：築第５４号 愛媛東予東部消防指令センター整備工事

1 特記仕様書
１７

１３６

特記仕様書、Ｐ１３６ 第２部 高機能消防指令システム 
第２章 各装置別仕様 
１９ 電源設備（１） 無停電電源装置（指令センター用）の機器仕様につい
て、
(7) 容量：「30KVA 以上」と記載があります。
特記仕様書、Ｐ１７ 第２部 高機能消防指令システム 
第１章 システムの概要 にある機器一覧の１９ー（１）
無停電電源装置（指令センター用）の備考欄に
「定格出力50KVA以上」と記載があり相違があります。

落札業者の負荷容量上３０ｋＶＡで問題が無
いとの判断が出来た場合は、３０ｋＶＡを選
択することでよろしいでしょうか。

定格出力50kVA以上が正となります。
なお、容量を変更する場合は協議により決定
します。
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